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第１４３回女川原子力発電所環境保全監視協議会資料 

 

平成２９年１１月２８日 

東北電力株式会社 

 

女川原子力発電所の状況について 

 

 

１．運転状況について 

（１）１号機 第２０回定期検査中 

（２）２号機 第１１回定期検査中 

（３）３号機 第７回定期検査中 

 

２．各号機の報告について 

（１）１号機 

・平成２３年９月１０日より，第２０回定期検査を実施中。 

・今期間中に発見された主要機器のトラブルに該当しないひび，傷等の軽度な事象なし。 

（２）２号機 

・平成２２年１１月６日より，第１１回定期検査を実施中。 

－プラント停止中の安全維持点検および耐震工事等を実施中。 

・今期間中に発見された主要機器のトラブルに該当しないひび，傷等の軽度な事象なし。 

（３）３号機 

・平成２３年９月１０日より，第７回定期検査を実施中。 

－プラント停止中の安全維持点検および耐震工事等を実施中。 

・今期間中に発見された主要機器のトラブルに該当しないひび，傷等の軽度な事象なし。 

 

３．新たに発生した事象に対する報告 

・特になし 

 

以 上 
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