
 
 

　※1「水道水が有すべき性状に関する項目」：水道基準に関する省令の表中３２の項から５１の項までの事項（色，味，臭いなどの基礎的性状など）

　※2「健康に関する項目」　　：水道基準に関する省令の表中１の項から３１の項までの事項（病原微生物，金属類，化学物質，消毒副生成物など）

『宮城県企業局 水安全計画』の概要 
 
 １．策定の目的 
   水道施設において危害・異常が発生した場合に，迅速かつ的確に対応するため，企業 

局としての方針を明らかにし,水道システムとして円滑な対応が行え，より高い水準の水質管理体制を

構築するために，水安全計画を策定するものです。 
 

２．水安全計画の位置付け 
水安全計画は，「新水道ビジョン」とその実行計画である「戦略プラン」に掲げる３つの施策のうち『安

全・安心な水道の確保』の推進のためのプランです。 
 

３．水道システムの概要 
（１）大崎広域水道 

   漆沢ダム及び南川ダムを水源とする２系統の浄水場から，10市町村に対し，一日最大120,000㎥の

水道水を供給するものです。 

（２）仙南・仙塩広域水道 
   七ヶ宿ダムを水源とし,17 市町に対し，一日最大 553,300 ㎥の水道水を供給するものです。 

 
４．危害分析 

水道水質に影響を及ぼすおそれがある危害を抽出し，その発生頻度や影響の程度から，危害の重

大さを危害レベルとして設定しました。 

（１）危害の抽出 
    水源から市町村の受水池に至るまでの各段階において，モニタリングポイントにおける水質検査結 

果や過去の水質事故例，異常気象に対する対策事例等に加え，火山噴火や耐塩素性病原生物の検 

出など今後発生が想定される危害に関して収集・整理した情報を基に，水道水質に影響を及ぼすおそ 

れがある危害原因事象として７３事象を抽出しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）危害レベルの設定 
    危害の発生頻度(滅多に起きない～頻繁に起こる)と影響程度(影響は全くない～甚大)をそれぞれ５段 

階に分類し，その組合せにより危害レベルを最も低い１から最も高い５までの５段階に設定しました。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

運　　用
計画策定・改定 （Do）

（Plan） 水質管理・危害対応実施

改　善 確認・検証
（Action） （Check）

計画の見直し 実施状況確認・問題整理

継続して改善

モニタリング体制 ワーストケース対応

５
①急速ろ過池における耐塩素
　性病原生物検出
②テロ攻撃・毒劇物の混入

水質監視強化 取水停止

①②危害原因事象が確認された場
　　合は原則として取水停止，送
　　水停止，飲用制限
　　致命的な健康影響のある水質
　　項目については，直ちに実施

・飲用制限
・取水停止

・浄水処理停止
・送水停止

４

①調整池での大腸菌・一般細
　菌の検出等
②原子力災害

水質監視強化 取水制限
①応急対策による薬品注入，捨水
　対応
②情報収集，取水制限

・取水停止
・浄水処理停止

・送水停止

３

①水源地のカビ臭
②油混入
③沈殿池流出渠以前の浄水工
　程における耐塩素性病原生
　物検出等

水質監視強化
危害原因除去

応急対策

①情報収集，活性炭投入，薬品注
　入率変更，塩素注入点変更
②オイルフェンス・オイル吸着マ
　ット設置，活性炭投入
③ＰＡＣ強化，ろ過池監視強化

・取水制限
・取水停止

・浄水処理停止
・送水停止

２

①浄水処理施設不具合
②薬品注入率過不足等
③沈殿池前までの浄水工程に
　おける火山噴火

水質監視強化 浄水処理強化

①対象施設点検，薬品注入率変更
②注入機動作確認，予備機切替え
　,注入率変更
③情報収集，降灰進入防止措置，
　薬品注入率変更

－

１
①取水濁度
②色度の上昇等

通常管理継続 －
①②薬品注入率確認・変更
　　（必要に応じて）

－

危害レベル
管理対応措置

危害項目例
危害回避，抑制・軽減措置

５．危害への対応 

危害原因事象の発生に対し迅速かつ的確に対応し，その影響を未然に防止若しくは最小限にとどめ，

水道水の恒常的な安全性を確保できるよう，危害レベルに応じた管理対応措置を整理しました。 

（１）管理対応措置の設定 

   管理対応措置は，危害レベルに応じて「モニタリング体制」及び「危害回避等措置」，更に想定され 

る「ワーストケース対応」まで設定しました。 

（２）管理対応措置整理表の作成 
抽出した危害について，危害原因事象ごとに発生頻度，影響程度から危害レベルを決定し，管理対応

措置を設定しました。 

これを源流域から送水工程までの一連の水道システムの順に管理対応措置整理表として一覧に整理

しました。 

これは，水質に影響する危害の回避，低減について，迅速・的確な対応を行うための方針決定のベー

スとなるものです。（管理対応措置整理表は裏面に掲載） 

 
６．水安全計画の管理と運用 

   水安全計画の運用においては，水道水の将来にわたる安全性の確保や水質管理に関する技術力の 

維持・向上の観点から，ＰＤＣＡサイクルに基づく検証の見直しを毎年実施します。 
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ｃ

3
水

質
監

視
強

化
P

Ａ
Ｃ

強
化

，
ろ

過
水

監
視

強
化

取
水

停
止

，
送

水
停

止
，

飲
用

制
限

○
○

○

火
山

噴
火

ｐ
Ｈ

，
濁

度
，

色
度

，
異

臭
味

Ａ
ｂ

2
水

質
監

視
強

化
情

報
収

集
，

継
続

監
視

，
降

灰
侵

入
防

止
措

置
，

Ｐ
Ａ

Ｃ
強

化
，

取
水

制
限

－
－

○
○

フ
ロ

ッ
ク

形
成

池
濁

度
，

色
度

，
ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
，

ｐ
Ｈ

Ａ
ｂ

2
水

質
監

視
強

化
攪

拌
機

点
検

清
掃

，
Ｐ

Ａ
Ｃ

注
入

量
変

更
，

－
○

○
○

ク
リ

プ
ト

ス
ポ

リ
ジ

ウ
ム

（
耐

塩
素

性
病

原
生

物
）

Ａ
ｃ

3
水

質
監

視
強

化
P

Ａ
Ｃ

強
化

，
ろ

過
水

監
視

強
化

取
水

停
止

，
送

水
停

止
，

飲
用

制
限

○
○

○

火
山

噴
火

ｐ
Ｈ

，
濁

度
，

色
度

，
異

臭
味

Ａ
ｂ

2
水

質
監

視
強

化
情

報
収

集
，

継
続

監
視

，
降

灰
侵

入
防

止
措

置
，

Ｐ
Ａ

Ｃ
強

化
，

取
水

制
限

－
－

○
○

沈
殿

池
ス

ラ
ッ

ジ
排

泥
不

良
濁

度
Ｂ

ｂ
2

水
質

監
視

強
化

排
泥

サ
イ

ク
ル

変
更

，
処

理
水

量
変

更
－

○
○

○

傾
斜

板
機

能
低

下
濁

度
Ｂ

ｂ
2

水
質

監
視

強
化

排
泥

サ
イ

ク
ル

変
更

，
処

理
水

量
変

更
－

○
○

○

フ
ロ

ッ
ク

引
き

抜
き

不
良

濁
度

Ａ
ａ

1
通

常
管

理
継

続
排

泥
サ

イ
ク

ル
変

更
，

処
理

水
量

変
更

－
○

○
○

珪
藻

，
藍

藻
類

の
繁

殖
プ

ラ
ン

ク
ト

ン
Ｂ

ａ
1

通
常

管
理

継
続

沈
殿

池
清

掃
，

P
Ａ

Ｃ
強

化
，

処
理

槽
変

更
－

○
○

○

火
山

噴
火

ｐ
Ｈ

，
濁

度
，

色
度

，
異

臭
味

Ａ
c

3
水

質
監

視
強

化
情

報
収

集
，

継
続

監
視

，
降

灰
侵

入
防

止
措

置
，

Ｐ
Ａ

Ｃ
強

化
，

取
水

制
限

取
水

停
止

，
送

水
停

止
，

飲
用

制
限

－
○

○

源
流

域

浄
水

処
理

工
程

降
雨

Ｐ
Ａ

Ｃ
（
凝

集
沈

殿
剤

）
注

入
過

不
足

フ
ロ

キ
ュ

レ
ー

タ
ー

撹
拌

不
良

取
水

危
害

レ
ベ

ル
影

響
程

度
発

生
頻

度
主

な
水

質
項

目
危

害
原

因
事

象
分

類
発

生
箇

所

水
源

地

　
表

１
－

６
－

２
　

危
害

原
因

事
象

と
関

連
す

る
主

な
水

質
項

目
、

危
害

レ
ベ

ル
、

管
理

対
応

措
置

整
理

表

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
管

理
対

応
措

置
適

　
用

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

体
制

危
害

回
避

，
抑

制
･軽

減
措

置
ワ

ー
ス

ト
ケ

ー
ス

対
応

麓
山

中
峰

南
部

山

沈
殿

池
流

出
渠

中
塩

素
注

入
過

不
足

，
ｐ
Ｈ

調
整

不
良

残
留

塩
素

，
鉄

，
マ

ン
ガ

ン
（
赤

水
，

黒
水

の
原

因
物

質
）
，

微
生

物
，

細
菌

，
消

毒
副

生
成

物
Ｂ

ｂ
2

水
質

監
視

強
化

注
入

機
動

作
確

認
，

予
備

機
切

替
え

，
塩

素
注

入
率

変
更

－
○

○
○

濁
度

，
色

度
，

ア
ル

ミ
ニ

ウ
ム

Ｂ
ｂ

2
水

質
監

視
強

化
Ｐ

Ａ
Ｃ

注
入

機
動

作
確

認
，

予
備

機
，

混
和

槽
切

り
替

え
－

○
○

○

ク
リ

プ
ト

ス
ポ

リ
ジ

ウ
ム

（
耐

塩
素

性
病

原
生

物
）

Ａ
ｃ

3
水

質
監

視
強

化
P

Ａ
Ｃ

強
化

，
ろ

過
水

監
視

強
化

取
水

停
止

，
送

水
停

止
，

飲
用

制
限

○
○

○

火
山

噴
火

ｐ
Ｈ

，
濁

度
，

色
度

，
異

臭
味

Ａ
ｃ

3
水

質
監

視
強

化
情

報
収

集
，

継
続

監
視

，
降

灰
侵

入
防

止
措

置
，

Ｐ
Ａ

Ｃ
強

化
，

取
水

制
限

取
水

停
止

，
送

水
停

止
，

飲
用

制
限

－
○

○

急
速

ろ
過

池
濁

度
Ｂ

ｂ
2

水
質

監
視

強
化

薬
品

注
入

率
変

更
，

洗
浄

条
件

変
更

，
ろ

過
池

切
り

替
え

－
○

○
○

ク
リ

プ
ト

ス
ポ

リ
ジ

ウ
ム

（
耐

塩
素

性
病

原
生

物
）

Ａ
ｅ

5
（
水

質
監

視
強

化
）

（
P

Ａ
Ｃ

強
化

，
ろ

過
水

監
視

強
化

）
取

水
停

止
，

送
水

停
止

，
飲

用
制

限
○

○
○

ろ
過

砂
養

生
不

良
濁

度
，

鉄
，

マ
ン

ガ
ン

Ｂ
ｂ

2
水

質
監

視
強

化
薬

品
注

入
率

変
更

，
P

Ａ
Ｃ

強
化

－
○

○
○

火
山

噴
火

ｐ
Ｈ

，
濁

度
，

色
度

，
異

臭
味

Ａ
ｃ

3
水

質
監

視
強

化
情

報
収

集
，

継
続

監
視

，
降

灰
侵

入
防

止
措

置
，

Ｐ
Ａ

Ｃ
強

化
，

維
持

管
理

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ

ン
，

取
水

制
限

取
水

停
止

，
送

水
停

止
，

飲
用

制
限

－
○

○

浄
水

池
後

塩
素

注
入

過
不

足
，

ｐ
Ｈ

調
整

不
良

残
留

塩
素

，
鉄

，
マ

ン
ガ

ン
，

細
菌

，
消

毒
副

生
成

物
Ｂ

ｃ
3

水
質

監
視

強
化

薬
品

注
入

率
変

更
，

P
Ａ

Ｃ
強

化
，

追
加

塩
素

追
加

塩
素

又
は

排
水

○
○

○

調
整

池
後

苛
性

ソ
ー

ダ
注

入
過

不
足

ｐ
Ｈ

Ｂ
ｂ

2
水

質
監

視
強

化
薬

品
注

入
率

変
更

－
○

○
○

濁
度

Ｂ
ｂ

2
水

質
監

視
強

化
状

況
調

査
，

排
水

措
置

，
浄

水
池

切
り

替
え

－
○

○
○

一
般

細
菌

，
大

腸
菌

Ｂ
ｄ

4
水

質
監

視
強

化
薬

品
追

加
注

入
，

排
水

措
置

送
水

停
止

，
飲

用
制

限
○

○
○

通
気

管
か

ら
の

鳥
，

昆
虫

進
入

異
物

Ａ
ｂ

2
施

設
確

認
予

防
保

全
措

置
－

○
○

○

内
面

塗
装

の
剥

離
異

物
，

鉄
Ａ

ｂ
2

施
設

確
認

異
常

箇
所

点
検

修
繕

，
浄

水
池

切
り

替
え

－
○

○
○

清
掃

不
良

残
留

塩
素

，
濁

度
Ａ

ｂ
2

水
質

監
視

強
化

施
設

点
検

，
清

掃
消

毒
，

浄
水

池
切

り
替

え
－

○
○

○

送
水

管
老

朽
化

錆
，

異
物

（
塗

装
片

）
，

色
度

，
濁

度
Ｂ

ｂ
2

水
質

監
視

強
化

排
水

措
置

，
代

替
給

水
－

○
○

○

管
内

壁
か

ら
の

マ
ン

ガ
ン

剥
離

マ
ン

ガ
ン

，
色

度
，

濁
度

Ｂ
ｂ

2
水

質
監

視
強

化
排

水
措

置
，

代
替

給
水

－
○

○
○

管
修

繕
工

事
，

更
新

工
事

濁
度

，
油

Ｂ
ｂ

2
水

質
監

視
強

化
排

水
措

置
，

代
替

給
水

－
○

○
○

残
留

塩
素

低
下

残
留

塩
素

Ｃ
ｃ

3
水

質
監

視
強

化
排

水
措

置
，

追
加

塩
素

，
応

急
給

水
取

水
制

限
，

浄
水

処
理

停
止

，
送

水
停

止
○

○
○

送
水

制
御

室
施

設
修

繕
工

事
，

更
新

工
事

濁
度

，
油

Ｂ
ｂ

2
水

質
監

視
強

化
排

水
措

置
，

代
替

給
水

－
○

○
○

ポ
ン

プ
場

老
朽

化
錆

，
異

物
（
塗

装
片

）
Ａ

ｂ
2

施
設

確
認

予
防

保
全

措
置

－
○

○
○

調
整

池
濁

度
Ｂ

ｂ
2

水
質

監
視

強
化

状
況

調
査

，
排

水
措

置
，

浄
水

池
切

り
替

え
－

○
○

○

一
般

細
菌

，
大

腸
菌

Ｂ
ｄ

4
水

質
監

視
強

化
薬

品
追

加
注

入
，

排
水

措
置

送
水

停
止

，
飲

用
制

限
○

○
○

通
気

管
か

ら
の

鳥
，

昆
虫

進
入

異
物

Ａ
ｂ

2
施

設
確

認
予

防
保

全
措

置
－

○
○

○

内
面

塗
装

の
剥

離
異

物
，

鉄
Ａ

ｂ
2

施
設

確
認

異
常

箇
所

点
検

修
繕

，
浄

水
池

切
り

替
え

－
○

○
○

清
掃

不
良

残
留

塩
素

，
濁

度
Ａ

ｂ
2

水
質

監
視

強
化

施
設

点
検

，
清

掃
消

毒
，

浄
水

池
切

り
替

え
－

○
○

○

不
法

投
棄

（
毒

劇
物

）
，

テ
ロ

攻
撃

シ
ア

ン
，

そ
の

他
の

毒
劇

物
Ａ

ｅ
5

（
水

質
監

視
強

化
）

（
活

性
炭

投
入

，
P

Ａ
Ｃ

強
化

，
浄

水
処

理
停

止
）

取
水

停
止

，
送

水
停

止
，

飲
用

制
限

○
○

○

原
子

力
災

害
放

射
性

ヨ
ウ

素
，

放
射

性
セ

シ
ウ

ム
Ａ

ｄ
4

水
質

監
視

強
化

情
報

収
集

，
継

続
監

視
，

取
水

制
限

取
水

停
止

，
浄

水
処

理
停

止
，

送
水

停
止

○
○

○

次
亜

塩
素

酸
ナ

ト
リ

ウ
ム

規
格

，
品

質
不

一
致

，
劣

化
残

留
塩

素
，

塩
素

酸
Ａ

ｂ
2

水
質

監
視

，
品

質
検

査
正

規
品

手
配

，
処

理
槽

切
替

え
－

○
○

○

液
化

塩
素

規
格

，
品

質
不

一
致

，
劣

化
残

留
塩

素
Ａ

ｂ
2

水
質

監
視

，
品

質
検

査
正

規
品

手
配

，
処

理
槽

切
替

え
－

○
○

○

苛
性

ソ
ー

ダ
規

格
，

品
質

不
一

致
，

劣
化

，
凍

結
ｐ
Ｈ

Ａ
ｂ

2
水

質
監

視
，

品
質

検
査

正
規

品
手

配
，

処
理

槽
切

替
え

－
○

○
○

薬
品

類
Ｐ

Ａ
Ｃ

濁
度

Ａ
ｂ

2
水

質
監

視
，

品
質

検
査

正
規

品
手

配
，

処
理

槽
切

替
え

－
○

○
○

ク
リ

プ
ト

ス
ポ

リ
ジ

ウ
ム

（
耐

塩
素

性
病

原
生

物
）

Ａ
ｃ

3
水

質
監

視
，

品
質

検
査

正
規

品
手

配
，

処
理

槽
切

替
え

取
水

停
止

，
送

水
停

止
，

飲
用

制
限

○
○

○

粉
末

活
性

炭
規

格
，

品
質

不
一

致
，

長
期

保
存

硬
化

，
劣

化
ジ

ェ
オ

ス
ミ

ン
,2

-
M

IＢ
Ａ

ｂ
2

水
質

監
視

，
品

質
検

査
正

規
品

手
配

，
処

理
槽

切
替

え
－

○
○

○

計
装

設
備

自
動

計
測

装
置

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

装
置

不
具

合
，

校
正

不
良

残
留

塩
素

，
電

気
伝

導
度

，
色

度
，

濁
度

，
ｐ
Ｈ

Ｂ
ｂ

2
状

況
確

認
使

用
機

器
停

止
・
修

繕
，

代
替

機
分

析
－

○
○

○

管
理

対
応

措
置

の
か

っ
こ

（
）
表

記
は

，
危

害
原

因
事

象
が

確
認

さ
れ

た
場

合
実

施
し

な
い

も
の

と
す

る
。

発
生

頻
度

　
Ａ

：
滅

多
に

起
き

な
い

　
Ｂ

：
起

こ
り

に
く
い

　
Ｃ

：
や

や
起

き
る

　
Ｄ

：
起

こ
り

や
す

い
　

Ｅ
：
頻

繁

影
響

程
度

　
ａ
：
影

響
は

全
く
な

い
　

ｂ
：
考

慮
を

要
す

る
　

ｃ
：
や

や
重

大
　

ｄ
：
重

大
　

ｅ
：
甚

大

雨
水

，
汚

水
の

浸
入

雨
水

，
汚

水
の

浸
入

規
格

，
品

質
不

一
致

，
劣

化

全
工

程
共

通

浄
水

処
理

工
程

Ｐ
Ａ

Ｃ
注

入
過

不
足

洗
浄

不
良

発
生

頻
度

影
響

程
度

危
害

レ
ベ

ル

送
水

施
設

分
類

発
生

箇
所

危
害

原
因

事
象

主
な

水
質

項
目
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